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. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo, esancio Sody g 15, Palanga, amaupinimo (modemizavimo) investicinis planas
renciamas pagal sutarj Nr. PBU 16, pasiragvia 2018-08-16. Prie investicinio plano pridedamas pastato
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0390-00280, pastalo energinis naudingumas F klase.
Dokumentai, kuriams remiantis rengiamas daugiabuéio atmaupimmo  investicinis  planas:  pasiato
energinio naudingumao sertifikatas Nr. KG-0590-00280, Nekilngjamojo turlo kadastro ir registro
dokumenty byla, Nr. 25/19592  Investicijy planas nepriestarauja Palangos rajono savivaldybes
bendrojo plano 2015-06-17 Nr, A1-652 sprendimams,

Investicimio plano rengejas; Gediminas Butkus, atestato Nr. INY 0031, Pilies ¢ 8 LT-21234.
Klaipéda, mob, telefonas 868221554, Pastatuy energimio naudingumo sertifikavimo ekspertas Marius
Mikuzis atestato Nr. 0590, iiduotas 2016-11-16, Pilies e 8 LT-91234, Klaipada, mob. Telelonas
BO1631002,

Vigi pasitilvmai vra pateitkiami, kaip pnegprojektinis sprendimas projektavimo darbams.

1.  TECHNINIAT EKONOMINIAT SPRENDINIAI IR RODIKLIAIL

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (toliau-namo) TIPO
APIBUDINIMAS

L1 Namo konstrukena (pagal sieny medZiagas) — Kerammniy plyly mdro;

1.2, Aukity skaicius — 4

1.3, Statvbos metar. tipinio namo projekto, pagal kun pastalylas namas, serijos Nr. (feign vra) - 1979
1.4, MNamo energimio naudingumo klase, sertifikato Nr., idavimo data — F. KG-0590-00280, 20| 8-X-

1.5, Namuw priskirto zemés sklypo plotas (m?) -
1.6, Alkuriamoj namo verlé, 1okst, Bur (el Neklnofamogo turio registro duomenis)

Imvesticinla piara renptjas: ’) m
Gediminas Butkus . i
atestato Ne INV D317 T/ =



Sody g. 15,

LT-00114, Palanga

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAT RODIKLIAI

VET o I s AT o e
| Mato  Kiekis,

ateslato Nr. INV K31

2.1. | Bendrieji rodikliai
2.1.1.  Bum skaitius : vil, 4 Gyvenamosios paskirties
2.1.2.  Buwy naudingas plotas ©om® | 817,32 | patalpos— butai.
213, Naf'{\? negyvenamosios paskirties patalpy | it | i
skaiius*
- - Namo negyvenamosios paskirﬁes_bﬁéip'ﬁ' S
2.1.4 : m ;
bendrasis plotas
Namao buty ir kity patalpy naudingasis ! :
2.1.5. (ben dmsist; p]ntag_fg._l .1?-32.1‘ 4) g B nf_ #1732 1 MNaudingas pasiato plotas,
[ 2.2, Sienos (nurodyti konstrukcija)
! Keraminiy plyty miro,
P ; s Sieny plotas be cokolio
221, Iﬂi“;:]n;?;;“?ﬁ;?::ﬁfg;eg?xaﬁr:i ir kity m? 132316 | 85 l*1ii4pn:.2._, angokraséiai
g : 63,04 m?, balkony plokités
ir sienelés 408.98 m*
I5oriniy sieny $ilumos perdavimo 2 Qllu{nq?s perdavﬁ:mu
2.2.2; loefici Wm'K 1,53 koeficientas apie 5,1 karto
oehicientas | . . G oE Thn
| didesnis uz leistinajj.
45 cm storio surenkamuy
betoniniy bloky.
: Antzeminé pamato dalis —
2.2.3. | Cokolio plotas m? 146,61 62.96 m?. pg Seming
pamato dalis (1,2 m gylio)
83,65 m*
224, | Cokolio §ilumos perdavimo koeficientas | W/m’K 2,53 42 ol shotlcbetenm;
surenkami blokai.
2 Stogas (nurodyii konstrukeijg) o
23.1. | Stogo dangos plotas m* 300,03 ;iﬁtﬁ?f:q?;ot%ﬁilne
ey T— S —— L . e e 0 ol i - PP T | daﬂgﬂ 2&3,3 -l mz' gi]umﬂs
— perdavimo koef. apie 2.8
239, Stogo ar pen:iangqs pastogeje Silumos Wim'K 0.85 karto didesnis u# leistinaji.
perdavimo koeficientas ’ Laiptiniy ir viriutiniy L
1111111 balkony stogeliai 31,72 m®, |
_. &k, Buty ir Kity patalpy langai ir balkony durys
- 24.1. | Langy skaidius, i jy: vil. 70 Langy piesinys skirtingas
2411 Langlq, pakeisty ma}‘a:jsnl'm ilumos i 57 Liangai s11 Vit?:nkmneriniﬂis
| pralaidume langus, skaidius stiklo paketais.
investicinio planc renpias = 4
Gediminas Butkus A
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242, | Langu plotas, i3 ju; m* 137.7 | Langy piesinys skirtingas
2401 | gy, pakeisty 1 mazesnio &lumos - 111 54 | Langai su vienkameriniais
S | pralaidume langus, plotas stiklo paketais.
243, | Balkony (lod7ijy) dury skaidius, i jy: vnt, 19 Balkony durys butuose,
Balkony (lodziju) duny. pakeisty Durvs su vienkameriniais
24.3.1. | mazesnio $ilumos pralaidumo duris, VIt 12 stiklo paketais
skai€ius {plastikiniai)
244 Balkony (lodzijy) dury plotas, i§ ju: m* 31.49 | Langu piedinys skirtingas
Balkﬂnq (lf?d;‘r.i_iqj dury, pakeisty Durys su vienkameriniais
24,41 | maFesnio $ilumos pralaidumo duris, m’ 1989 | stiklo paketais
plolas {plastikinia)
Bendrojo nandojimo patalpy (laiptiniy,
ol riisiy, Silumos punkty ir kity) langai ir
lauko durys,:
N Plastikiniai ir mediniai
231 Langy skai¢ius, i3 ju: VIl 7 langai (laiptiniy — 4 vot..
- riisio - 3 vint.)
251 Langy. pakeisty j mazesnio §ilumos ) Lgngat S n.:nkamc:jmllal ’
2.5 laidumo langus, skaidius ¥nt. 3 5111;]{)_ paketais (plastikiniai
- langai).
pide Langy plotas, 1§ ju: m? 17.77 LEE]HIH.]” la.nga! i !3__ﬁl
: : e, risio — 4, 16 me
. Langai su vienkameriniais
159 Langy. pakeisty i mazesmo §ilumos m? 12 64 stiklo paketais
laidumo langus. plotas * {plastikiniar). Laiptiniy
langai,
2.5:3 Lauko dury skaiéius VIt 5 Durys medinegs su
spynomis i pritraukejais.
. ) | (laiptiniu— 1 vnt., rasio 1
254 | Lauko dury plotas % : Uaighioiy '
up 2 HLA7 vnt, tambiiro — 1 vnt..
| kitos — 2 vt
2.6 Rusys
Risio perdangos plotas/perdangos 199 44
2.6.1. | besiribojanéios su iore plotasigrindy ant m’ 449 86 NN w
srunta plotas 7307 1|HTP’T1"F5 gelzbelonings
Riisio perdangos &ilumos perdayvimo [ EE dsl:._s 5|ltmc}s -~
koeficientas/perdangos besiribojandios su .71 Eer 2 :1%0 CEE_: -:”IPIB -
262 isore Silumos perdavimo Wim K 042 lsfr.lgs SRR
koeficientas/grindy ant grunto Silumos 0.49 eisting).

perdavimo koelicientas

5

Imﬁﬁhiq p‘gﬁa rBRaAT =

r2keh g [d]ay. .-
Gediminas Buthug ;
aHestato b INY oS
-
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3. NAMO KONSTRUKCUU IR ]NE!NERINILT SISTEMU FIZINES-
TECHNINES BUKLES [VERTINIMAS

Ivertinimo pagrindai
fﬁ (kasmetiniy ir neeiliniy
) Virtiatio é E Iisamus buklés aprafymas apziiiny, statybos
Eil. Nr. abjektn 'E' ‘E (defektai, deformacijos, tyrinéjimuy ir vizualinés
e g nusidévéjimo Iygis ir pan.) aqiillru_s_aktq dato_s,_
= registracijos numeriai,
vykdviojai)
Sienos ~34-54 cm keraminiy
plylu miroe, neapfillintos. Plyiu
miras daugelvje viety ilrikes,
31 l5orings sienos 3 ii_'lmpe-_]:zﬁ,a Geltory FI_}"“'} Ty
sieny Silumos perdavimo koef,
U=1.33 W/m’K. apie 5.1 karlo
didesnis u# leistingyi Uspe=0.30
Wim'KL
| Pamatuose defekiy, deformacijy
3 Pamatai ir ncpa,gicbet_a_ Fl'lamam; _ Vizuali apriora atlikla
35 3 3 neapdiltinti, Vietomis tarp G
nuegrindos . . = 201 8-08-16, apiitra,
pastato ir nuognndos atsirade S R
arpai 1111_1131-.1.11“15 hm [ oo
Stogas plokicias, dengtlas f¥keactg ailiio Gedlm_nzag
; : - n Butkus, atestato nr, [NV
rulqmne hl.lul’IllﬂB_ ti@gu. Slogas 0031 ir Masius Mikuis
- . paplldﬂn_ml 1_1eapsn|l|nla15_ kyvalilikacijos alestalo nr. -
33 Stogas 3 Daugelye vielu danga -
: T e 0590
sustraukalgjust, neislaikvias
nualvdis. UZlipimo and slogo
biiklé palenkinama.
Didziopi dalis langu butuose
pakeisti naujais PVC langais su
Buty ir kity patalpy vienkameriniais stiklo paketai,
3.4 langai ir balkony 4 Tarpai tarp rémy ir sienos
durys uzpildvti poliuretaninemis
putorms. Likusie)i mediniai
langai suponinti, nesandaris,
Balkany ar lodzijy Baﬂku?u kuns;trut;cijq bftlklc: Vizuali apZiﬁraﬁ,l_likla
35 Filcanditsios 3 pul_&1_1anmu, dcigcmm_:u_t; ir 201 8-08-16, apZitira,
konstrukcijos 1skilimu n-r;puﬁleheta. lemkur gih maia‘-.'.l.mus bEL 1010. .
konstrukeijos aptrupgjusios, liksacija atliko Gedirminas
Perdanga — luSlumines Butkus, atestalo nr, INV
3.0, Risio perdanga 3 gelzbetomings plokstes, 0031 ir Marius Mikuzis,
' papildomai neapsiltintos. kvalifikacijos atestato nr -

0

Inwesticinia pigng mnpilas;
Rkl AR - Q
Gediminas Butkus

Alestata W INV 041 7T
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Pavojingy itrakimy nepastebéla
Fizing biikle patenkinama.

Bendrojo
naudojime patalpy
langai ir lauko
durys

Laiptiniy langai plastikiniai,
riisio langal mediniai. Medinia
langai su dviem stiklas,
kaikurie su vienu stiklu, [&imo |
laipting durys metalings, ) ris) -
meadinés, biklé prasta. Tambiro
durys medinés, bakle
patenkinama.

38

Sildymo sistema

Lok

Silumos punktas modernizuolas.
Yra cirkuliacinis siurblys
LGrundfos” UPS 25-80. Silumos
punkte termolikacinio vandens
temperatiira regulivojama
priklausomai nuo lauko
temperaturos,

Vienvamzde, apatinio
vaskirstvmo, priklausoma

%i ldyvmo sistema i3balansuota.
Sildymo prietaisai butuose
plierimai. ketaus radiatorial,
laiptingje — plienimai radiatoriai
Stovy uzdaromaoi armatiira
nepakersta,

Sildvmo sistemos magistraliniai
vamedynal nepakeisti, bet
taoliuoll,

0550

Karilo vandens
sistema

310

Vandentiekis

Karstas vanduo ruodiamas
pastato Sillumos punkle
irenglame Sillumokailvje CB52-
40M. Kardto vandens sistemoje
vra cirkuliacinis siurblys
JGrundfos™ 23-00. Uzdaromon
armatiira ant stovy nepakeista
Karilo vandentiekio vanusdyvnai
riisyje bel stoval nepakeisti,
magistralinial vamedynai
Lzoliuoti.

Tiekiamas 1% centralizuoty
miesto tinkly. Magistraliniai
vamzdynai ir stoval nepakeisli.

Nuoteky salinimo
sistema

Kanalizactjos vamzdziy baokle
rilsyje prasta. vamzdziai

| suriidije, sujungimai nesandariis.

Macistraliniai vamedriai bei

Vizuali apzitra atlikta

201 8-08-16, apzidrg,
matavimus bei [plo
liksacija alliko Gediminas
Butkus, atestato nr. INY
0031 ar Marius Mikuzis,
kvalilikacijos alestalo nr. -
0590

Atestaio Nr [NV oa31—7"

Investicinio plen mungdiag,
Gediminas Buu;us?/ %
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sloval nekeist nuo paslatymo.

312 Veadinmimo sisiema

Lad

Venuliacija — naturali kanaling.
Kanaly angos virtuvese ir
sanitarimame mazge. Oro
pritekéjimas vyksta per langy ir
dury nesandarumus, oro
istraukimas vvksta per
ventiliacijos kanalus,

Bendrieyi elekiros 1r
3.13. apdvielimo
1renginiai

Elekiros stovy belr magisiralinai
kabelian riisvje nepakeisti. Risio
ber laiptiniy patalpy apsvietimo
iranpos buklé palenkinama.

314 Liftai

Mera

3.15 Laiptine

Laiptines sildomos,
ventiliuoamos per varstomas
lauko duris, sanitaring -
higiemné bakle laiplinése
palenkimama.

316, Cokohis

fakd

Cokolio tinkas vietomis flrikes.
nutrupejes. Cokolis
neapiiltintas.

Lietaus vandens

317, nuotékos

Vidimis lietaus vandens
nuvedimas, Vamzdiian nekeist,
Boklé patenkinama

* Ivertinimo skale: 4 - geras: 3
remontucti); |

galinu dideli ekonominial nuostolia dél papildomu pastato pazeidimy).

patenkinamas: 2 - blogas (per arlimiausius kelerius metus biitina
labai blegas (bitina remontuoti nedelsiant, egsistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba

rieestiinia plando ronpbjes:
Gediminas Butkus
Ateatals Nr. MY 00H
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4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO
IVERTINIMAS (SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Silumos energijos sanaudos pagal esamg padétj. 3 metai.

3 lentelé,
oy Rodiklis el Kiekis Pastabos
| 2 3 4 5
Skaiciuojamosios  namo  Eilumings
411 energijos  sgnaudos patalpy Sildymui kWhimetus 159983.0
| pagal energmio naudingumo serlifikato | kWhim /metus 183,08
duomenis.
4.1.2. | Namo energimio naudinguma klase Klage F
Faktines filumines enerpijos sanaudos
413 |namo patalpy sildymui pagal KWh/melus 725751 | Sildvmo sezonas - 7
7| ankstesniyju 3-ju mety iki projekto EWhim*/metus 83.053 | ménesia
rengimo mety vidurky i
A1 [ TUodY §j_1|.1}_-1m? sezany vidutinis dienolaipsnis 313460
 dienolaipsniy skaitius
ALs Silumings energijos sgnaudos patalpy 23153

Sildymui vienam dienolaipsniui

l kWhidienolaipsniuw

4.2, Pagrindines Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:
4.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sicnas — 128 55 kWh/m*/metus;
4.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stopa — 28,52 KWh/m*/metus;

4.2.3. Silumos nuostoliai per pastato riisio perdanpa

4.2.4. Silumos nuostoliai per pastato langus — 38,36 kWh/m*/metus:
4.2 5 Silumos nuostoliai per pastato il ginius Silluminius lillelius — 24,82 kWh/m#/metus.

10,82 kWhim%/metus;

wonbininio plann sangdjab;
undiminas Buthus
atestadn M. INV 003177 -

-

o

75
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5. NUMATOMOS JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

4 lenlelé,
Priemoniu paketas A
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros
Trumpas priemonés Silumos
Eil. Priemonés aprafymas, nurodant perdavimo Datrbit lackis
Nr. pavadinimas konstrukciniuy sprendimy koeficientas, (m?, m, vnt.)
principus, techninés irangos | U (W/m’K) 25
charakteristikas ir pan.** ir (ar) kiti
rodildiai*
1 2 3 4 5
Energijos
51 cfektyvums
7| didinantios
pricmonés

i T

Sildymo ir (ar)
kar§to vandens
sislemy
atnaupinimas
(modermizavimas)

Silumos puntko
maodernizavimas.
Rekonstruojamos pasiato
Eilldymo 1r kardlo vandens
sistemos renglant individualia
apskaita butuose su Silumos
kiekio dalikliais. Karsto vandens
magistraliniy vamzdyny bei
stovy keitimas, juos ahtinkama
izoltuojant, ant karsto vandens
stovy montuojami termostatiniai
balansiniai ventilial bei
widarymo vosluval, ani
magistraliniy vamzdyny taip pat
montuojami uzdarvme voztuvai,
gvvatuky keitimas, Sildvmo
sistemos vamzdyny stovy
ketimas, Sildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny
kertimas, juos atitinkamar
izaliuojant, radiatoriy su
lermostatimiais ventilias,
termostatinemis galvutémis ir
gilumes kiekio daliklius
Irenpgimas. Anl kiekvieno
gildyvme sistemos stovo
Irengiami aulomatinial
balansainail ventiliai, slégio

Silumos punkto
modemizavimas. Karito
vandens stovy ir
cirkuliaciniy vamzdZiy
kettimas ir teoliavimas
=130.0m,
Karito vandens _
magistraliniy vamezdyny |
kettimas it izoliavimas
=500 m., gyvaluky
keitimas — 13 vnl.
sildvmo sistemos stovy
keitimas — 1700 m.,
magistralinia vamzdyny
keinmas ben teoliavimas
= 1100 m., davedimas
ki radiatoriu — 1000
., radialoriy keilimas -
45 vl lermovenliliy su
termogalvulémis
montavimas — 45 vl
dalikliy montlavimas —
44 vnl., aulomatimai
halansinial ventiliai — 8
vnt. slégio reguliatoria
— 8 vnt.. urdaromosios
armatiiros montavimas
28 vnt. Termostatiniai

L0

rvesglAnIL P renpias; il
Gediminas Butkus / L
-

atestilo Nr, [NV 0031177 5
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reguliatonial, wrdarvmo
voZluval, Ant magistraliniy
vamedyvnu tap pat jrengiami
wrdarymo voztuval, Vienvamede
apatimo paskirstymo sistema
perdaroma | dvivamezde apatinio
paskirstymo sislema. sislemos
subalansuojama.

[renginiai, darbai turi atitikt
Lietuvoje galiojanciy norminiy
dokumenty reikalavimus.

balansiniai venuilha — 6
vIIL.

Védinimo

sislemos Venhliacijos sistemos renovacija

sutvarkymas arba vedinimo kanaly ifvalvmas,

perlvarkymas, biochemimis apdorojimas bei
512 !ISkajmm ) B akélim_asl, sandarinimas, YValvmas — 1800 m
o mechaninio apskardinimas. % B

vedinimo sistemos | Irengimian, darbai turd atitik

su SilumograZos Lietuvoje galiojanéiy norminiy

(rekuperacijos) dokumenty reikalavimus.

[unkeija jrengimas

Stogo ar

perdangos

pastogée

giltinimas.

Ec}:f;:f&l:j;ig; Stowas §i!1111m1_1u,f; mineralings

sustiprinimg ar vatos arlzlm pﬂ]]s}lrﬂnlllllﬂ .

deformacijy purplasmq p]mkale_mm dwcm

dafiain s i sli,l_(ﬂ_-.'snlﬂls. [rgngla.mu nauja

dangos keitima, dw_a;u 5.|u?ksfnm pn.!ydnmn_u Sutapdinio stogo

lietaus nuvedimo pzatlmcl'lne Lrutme f.{zmga. apéiltinimas - ?’.GS_BI

Irengiamos apsaugines tvoreles, B L '
5:1:3 23’:\?;&5__]“& 5 anteny ant sloge nuemimas ir 0.16 E]erpliﬂés S

irengima, arba Astatymes; Lalipimp AL SoNg balkony stogeliai - |

ﬁauin Slaitinio ]1_uk1.; Ike_,m mas. melmes_hm 3172 m?

? virsuliniy balkony stogehiy

S1020 l:.b.'c patalpy atnauj inimas '

}}ri?:;%i;i} Irenginiai. darbai tun afitikti

i{jskgﬂm‘lt kopatias Lietuvoje galj.ojﬂnﬁ-:.u NOTminiy

: dokumenty reikalavimus,

ar laiptus |

pastoge).

apéiltnant jj arba

perdanga

pasloggje
5.1.4. | 18onmiy sieny (tarp | Tinkuojamo [asado jrengimas., Sieny - (1.2 FFasado sieny

atestalo Nr. 1NV G031
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pal ir cokolio)
Siltinimas,
Iskaitant sieny
{cokolio)
konstrukeijos
delekiy
pasalimima, esanm
hetvamzdziy
demontavima,
irengima ar
keitimag, elektros,
dujy ar kity
sistemy ar
jrengimy nuo
Siltinamos sienos
{cokoho)
alitraukimg
(18skyvrus keitima
naujais) ir
nuogrindos
sulvarkying

| Fasadiniy sienu apgiltinimas

termoizoliacinénus ploks§témis
pried tai sulvarkant jirikimus,
apdailos struktiinmo tinke
irengimas. Angokraséiy
apiiltinimas 2 — 5 cm slorio
termotzoliacingmis plokstémis,
tinkuojama struktarniu tinku.
Balkony plokiéig ir Soniniy
sieneliy apdiltinimas 5 cm
termoeizoliaciniu sluoksniu,
apdailos yrengimas, Cokolioir
pamaty (1.2 m gvlio)
ap&illimmas 15 15ores
termoizohiacinémis plok§témis,
jrengiant hidroizohactja ber
apdailg. Védinamos ir
drenucjandios nuogrindos
irengimas.

[oriniy sieny ir cokolio
giltinimo darbams Luri bin
naudojama iforing
termolzoliacing sislema

(statvbyieteje vertikaliy atitvary,

laip pat horizontaliu ar
pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atilvary iSorgje
Irengiama sieny apsillinimo ir
apdailos sistema), kurig turi
sudarvti kaip vieno gamintojo
statvbos produkias rinkai
pateiktas statybos produkiy
rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinima ir
pazenkhintas CE Zenklu, arba
{netatkoma iSorinéms
linkugjamoms sudétinems
lermoizoliacinems sistemonms)
f1s rinkinys (komplekias ),
turintis nacionaling techning
vertinima, arba (netaikoma
15orinéms tinkuojamonms
sudetinems lermoizoliacinéms
sistemoms ) minélos sislemos
turl bl suprojektuotos
naudojant atskirus nustatvta

Cokolio —
025

ap&iltinimas — 85116
m?, angokradciy
apsiltinimas - 63,04 m?,
cokolio ir pamaty
apiillinimas — 146,61
m?, balkony plokétiy ir
Soniniy sieneliy
apiillimmas — 408,96
me.

12
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tvarka CE #enklu #enklinamus
statybos produktus,

Irenginiai. darba tun atitikti
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Balkony ar lod#ijy
istiklinimas,
ishailanl esamaos
balkony ar lod#ijy
konstrukeijos
sustiprinima ir {ar)
naujos jstiklinimo
konstrukcijos
Irengima pagal
viena projekls

A
—_
[

Balkono konstrukenja
atnaujinama, defekta
pasalinami, Balkonai jstiklinami
1ki pusés PYC profiliais.
Vertikalios plokstes
apéilunamos, jrengiama apdaila.
Palangiy apskardinimas, langu
montavimas, hermetizavimas,
Esant galimybei palikti esamus
istiklinimus. Balkony turékly

apdailos pakeitimas, ten kur néra

keidiamas jstiklinimas. Senos
apdailos plokstes
demontucjamos ir

SUMCNLu0] amos naujos
fibrocementinés plokiiés.
Irenginiai, darban tun atitikt
Lietuvoje galiojanéiy normuniy
dokumenty reikalavimus.

[stiklinama — 22,53 m?,
3 vl vertikaliy plok&iy
apdaila — 88,88 m?, 19
vnt,

Bendrojo
naudojimo
patalpose esandiy
langy kedlimas it
{ar) bendrojo
naudojimo lauko
dury (jejimo,
lambdiro, balkonu.
riisio,
konteinerings,
gilumos punkto)
keitimas (jskaitant
susijusius apdailos
darbus}. j&jimo
laiply remonlas it
pritaiky mas
nejealiyju
poreikiams
(panduso
jrengimas)

5.1.6

Mediniy langy keitimas naujais
PVC langais su stiklo paketais ir
selektyviniais stiklais - seny
rému isémimas, palangiy
15érmmmas, plastikimiy bloky
1statvmas, reguliavimas ir
ivirtinimas, palangiy lenty
istatymas. sandiing tarp stakty ir
sienos hermelizavimas, vidaus
angokraséiy aptaisymas g/k
plokslémis bei ju nudazymas.
Lauko dury ketlimas, Semy rémy
13émimas, naujy rény jstatvmas,
reguliavimas ir tvirlinimas,
sandiiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas. mechaninio
pritraukejo montayimas,
Laiptines pritatkymas nejgaliyju
poreikiams. Laipty atnaujinimas.
Irenginiai. darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojanéiy norminiu
dokumentu reikalavimus.

Risio ir laiptings langai
5.13m? 4vnt,
laiptings ir kity dury
keitimas — 5.03 m?, 2
vl lambiro dury
keitimas - 2.98 m”. |
vnt., panduso jrengimas
| vnt., laipty
atnaujinimas — 1 vl

13
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Senu medimy ir plastikiniy
langy keitimas naujais PV C
langais su stiklo paketais ir
selektyvimais stiklais - seny

Butu ir kily mediniy remy bei palangiy
patalpy langy ir 1femimas, plastikiniu bloky
balkony dury istatymas, reguliavimas ir Buty langy ir balkono
5.1.7. | keilimas tvirimimas, palangiy lenty k3 dury keitimas — 43,83
mazesmo Silumos | istalymas, sandiry tarp stakty ir m?, 23 vni.
pralaidumo langus | sienos hermetizavimas, vidaus
angokradéiy aptaisyimas g'k
plokstémis bei ju nudazymas.
Irenginiai, darbai turi atinkt
Lietuvoje galiojandiy norminiy
dokumenty reikalavimus,
Perdangos besiribojanéios su
15ore apéiltinimas
termolzoliacinemis plokitémis
pries tai sutvarkant jtritkimus, Perdangos apéiltinimas
5%, | Pecanis apdailos strukdirinio tink 0.16 — 49,86 m?,
; pda o ; .
apsiltinimas L
ITengimas.
Irenginiai, darbai tun atiteki
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus
Bendrojo
naudojimo
elekiros
INZINerines Bendrojo naudojimo elektros
sistemos ir (ar) instaliacijos keitimas — elektros
apdvielimo instaliacijos atnaujinimas _ : —
; _ s Elektros instaliacijos
sistemos bendrojo naudejimo patalpose. Leit SHy
atnaujinimas tiek vertikalios, tiek SIS e

519, | {modernizavimas)
(elektros kabeliy
keitimas, &viesos
diody (LED)
apsvietima ir

horizontalios. Buty apskaitos
skydu keitimas, lvadinés
skvdings keitimas,

Irenginiai. darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojanéiy norminiy

naudojimo patalpose — 1
laiptinés. risys. buty
apskailos skydai — 13
vl

automalings dokumenty retkalavimus.

apivielimo

valdy mo sistemos

[rengiimas}
5.2. | Kitos priemondés

Kily pastato Lietaus nuoteky sistemos Lietaus nutekejimo

591 hmdmju keilimas ;}!a,slikirli:us slewiniais sistemos magistraliniy

= | naudojimo to paties diametro vamzd?iais vamzdviy keilimas

INZINeriniy stovy, magistraliniy vamzdziu | riisyje — 30 m. Stovy

nmeElicrG pann rengéas:
Gediminas Butkus
alesialo N, INY 0031
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sislemnu — hetaus
nuoteky sistemaos
vamzdyny
alnaujinimas ar

keitimas, davedimas 1k sulinio

bei stovy apéiltinimas ant stogo.

Irenginiai, darbat tun atitiku
Lietuvoje galiojanéiy norminiy

keitimas — 11 m, idvady
keitimas 1kt Sulinio 8.0
111,

geriamojo vandens
vamzdym)
atnaujinimas ar
keitimas

vamzdyniy 1zoliavimas.
Irenginian, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalayimus.

keitimas dokumenty reikalavimus.
Kily paslalo Nuoteky sistemos keitimas
bendrojo plastikiniais Lo paties diametro Rl A
naudojimao vamezdziais — magistraliniy Ike%ﬁma:s ]-ﬁs\.-']',gl_ 26.0 ‘
InFineriny vamedyny keitimas riisvje ir o E
; S 3 f A m, Stovy keitimas
522 | sistemy — buitiniy | stovuose, 15vady keitimas iki 100.0 m. i¥vady
nuoléky sistemos | Sulinio, apéiltinimas ant stogo. Raning iltci sulinis e
vamzdyny Irengimai, darbai turi atitikti i ' ’
alnaujinimas ar Lietuvoje galiojanéiy norminiy '
kettimas dokumenty reikalavimus.
Kity pastato Geriamojo vandens stovy
naudojimo keitimas bei davedimas ik Stovy keilimas i
inzineriniy skaitiklio, magistraliniy gl i
. =, g izoliavimas - 70,0 m.
5 sistemy - vamzdyny keitimas riisyje, LR _
523 ’ magistraliniy vamzdyny

keitimas bai rzohavimas
~250m

Irvesticinio planc renpélas:
Gediminas Butkus
alestain Nr, NV 0031
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Priemoniy paketas B
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Atitvaros
Trumpas priemonés Silumos
Eil. Priemonés apraiymas, nurodant perdavimo Darbu kiekis
Nr. | pavadinimas konstrukeiniy sprendimy | koeficientas, ke 5
principus, techninés jrangos | U (W/m?K) (i, 4t
charakteristikas ir pan.** ir (ar) kiti
rodikliai*
1 2 3 4 5
Energijos
51 efektyvumy
| didinanéios
pricmonés
Rekonstruojamos pastato Karsto vandens stoviyir
Sildymo ir kar$to vandens cirkuliaciniy vameday
sistemos jrengiant individualia keitimas ir icoliavimas
apskaita butuose su silumos =130,0m.,
kiekio dalikliais. Kargto vandens Karsto vandens
magistraliniy vamedyny bei magistraliniy vamedyny
stovy keitimas, juos atiinkamai kettimas ir izoliavimas
izolivojant, ant karsto vandens =500 m., gyvaluky
stovy montuojam lermostatiniai keitimas — 13 vnl.
balansiniai ventiliai bei Sildymo sistemos stovy
wrdarvmo vortuvai, anl keitimas — 170,0 m..
magistraliniy vamedvny taip pat magistraliniy vamedyvig
montuojami uzdarvmo voztuval, kettimas bei izoliavimas
Sildymo ir ar) g_;v'x-'alukq keitimas. Sildymo - 10,0 m.. davedimas
kartlo v sistemos vamzdvnuy stovy iki radiatoriy — 100.0
arflo vandens % 15 ; vt
s:1.1: | sistamiy keili _I'J'IE!,S,IStid}-'InD sislemos m., radiatoriy Lcm_n_las -
L magistraliniy vamedyny 43 vnt,, termoventiliy su
dmaunimas i : P ey : v .
{mmd'ernizavimas} _Len!mags_. Juos ﬂ_tmn}mmm lermﬂga}]vutemls_ _
tzoliuojant, radiatoriu su montavimas — 45 vnt.,
lermostatiniais ventiliais, dalikliy montavimas
lermostatinemis palvulémis ir 44 vnt., automatiniai
S1lumos kiekio daliklias balansiniar ventiliai - &
Irengimas, Ant kiekvieno vl slemo reguliatoriai
Sildymo sistemos stovo — & vnt,, uzdaromosios
Irengiami automatinial armatiiros montayimas
balansainai ventiliai, slégio 28 vnt, Termostatiniai
regubiatoriai, uzdarvmo balansimai ventiliai -~ 6
vouval. Ant magistraliniy vit,
vamzdyny taip pal jrengiami
uzdarvmo voztuval, Vienvamzde
apatinio paskirstvmo sistema
perdaroma | dvivamede apatinio

m-.ra.-s_uuniu Farg rengéjag =3 -
Gediminas Butkus lﬂ/—
atestata br NV D031 ~
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paskirsty mo sistemag, sistemos
subalansuojama.

Irenginiai, darbai turi atitikt
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus,

konstrukeijos
defekiy

apdailos plokitemis.
| Angokragéiy apSiltinimas 2 - 5

Vedinimo

sistenos Ventiliacijos sistemos renovacija
sutvarkvmas arba | - védinimo kanaly i$valvmas,
pertvarkymas, biocheminis apdorojimas bei

i iskailant pakélimas, sandannimas, .

212 | mechaninio apshardinimas. Vsl = 130:0.m,
veédinimo sistemos | [renginiai, darbai turi atitikti
su Silumograzos Lietuvoje galiojanéiy norminiy
{rekuperacijos) dokumenty reikalavimus
funkcija jrengimas
Stogo ar
perdangos
paslogée
Siltinimas,
ﬁ}?;:?ﬂ;ﬁiﬂ Stogas Eiltinm;m_s 111i_11¢_3ru|incs
o vatos arﬁm po]lslu.'en_mm _
debmmaciing pulplasa;lg p]ekﬁie_xms l’]'l.'lt‘-l.'I'J
Ealiniii 4 hl}gvD :{ I U.GFS'"lm sﬁrgn £l a_llna:.j nawa

[iiaiioo VI1EN] SIudksnig prlydomaort . 3
ﬁi;‘;{f;:jigﬁ;u }mlinjcriné bilurming danga, guia'j? .dl.n“:} ?1_“%?3 3
) Irengmamos apsaugines tvorelés, aperiImas = =08,

= 1 o | Sislemos D : m-

3.1.3 sutvarkyma ar anlemy ant smgp nuémimas ir (.16 L ajp tines ir virSutiniy
in:ngin;a. arba Astaiyimias, L e alnl IS0 balkony stogelial —
imujo Sl aitinio ll_ukq _ke_mmas. Laiptinés _bef 3177 ot
Stoh '[b_'-’* - ;11:1‘5& L::TI::-J |i1;1] Eil kony stogeliy
Eggﬁﬁa? Irenginiai, darbai turi atitikii
(jekaitant Fopdiias Ligtuvoje gal o Jﬂl’l{fllq norminiy
ar Taiptos dokumenty reikalavimus.
pastoge).
apsiltinant jj arba
perdangg

| pastogéje -
L2oriniy sieny (taip | Sieny ber cokolio jrritkimy. kity Fasado sieny
pat ir cokolio) delekiy armavimas, apsiltinimas — 684 54
§iltimimas. sutvarkvmas, Karkaso Sieny - 0.2 m?, sieny tarp balkony

5.1.4, | iskaitant sieny irengimas. Fasadiniy sieny Cokolio - ir buty apgiltinimas —
(cokohio) aptaisymas nineralinés vatos bei | 0,25 166,62 m?, angokradcéiy

apsiltinimas - 63.04 m?°,
cokolio ir pamaly

17
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pasalinima, esamy
ligtvamzdziu
demontavima.
jrengima ar
keitima. elekiros,
dujy ar kity
sistermny ar
[rengimy nuo
Sillinamos sienos
(cokolio)
atitraukima
{13skvrus keitima
naujais) ir
nuogrindos
sulvarkymag

cm storo izoliacinénus
plokstemis, aplaisymas apdailos
plok&témis. Sieny larp balkony ir
buty apsiltinimas. apdailos
irengimas. Balkony
konstrukeijos apsiltinimas 5 cm
termoizoliaciniu sluoksniu,
apdailos irengimas. Cokolio ir
pamaity (1.2 m gvlio)
apiiliimimas 15 15orés
termoizoliacinémis plokitémis,
irengiant hidroizoliacijg bei
apdailg. Vedinamos ir
drenuojanéios nuogrindos
irengimas.

Iiariniy sieny ir cokolio
giltinimo darbams tun biiti
naudajama ioring
lermoizoliacing sistema
(statybvietgje vertikaliy atitvary,
taip pat horizonlaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoly alitvany 1doréje
irengiama sieny apsillinimao ir
apdailos sistema). kurig turi
sudarvti kaip vieno gamintojo
statvbos produkitas rinkal
pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinima it
pazenklintas CE Fenklu, arba
(netaikoma iforinéms
linkuojamoms sudétinéms
lermotzoliacinéms sistemoms)
415 rinkinvs (komplekias),
lurmtis nacionalinj techning
iverlinima, arba (netaikoma
1forinems finkuojamoms
sudetmems termoizoliacinéms
sislemoms) minglos sistemos
turt biti suprojekiuotos
naudojant atskirus nustatvta
tvarka CE Zenklu zenklinamus
statvbos produkius.

Irenginiai, darbai tun atitikii
Lietuvore galiojanéiy norminiu

apsiltinimas - 146,61
m?, balkony plokiéiy ir
goniniy sieneliy
apsiltinimas — 408 96

.

IreLanio plann rengajas
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dokumenty rerkalayvimus.

Balkony ar lodzijy
istiklinimas,
iskattanl esamos
balkony ar lod#ijy
Konstrukeijos
susliprimima ir (ar)
naujos jstklinimo
konstruketjos
irengima pagal
vieng projekta

Balkono konstrukeija
atnaujinama, delektai
padalinami. Balkonai jstiklinami
iki pusés PV C profiliais.
Vertikalios plokstes
apéiltinamos, jrengiama apdaila.
Palangiy apskardinimas, langy
montavimas, hermetizavimas.
Esant galimybei palikti esamus
jstiklinimus,

Irenginiai. darba tun atitiku
Lietuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Istiklinama — 85,18 m?,
19 vnt. vertikaliy
plokéiy apdala — H8 88
m’, 19 vnl

Bendrojo
naudojimo
patalpose esanéiy
langy kettimas ir
(ar) bendrojo
naudojimo lauko
dury (jejimeo.
tambaro. balkony,
risio,
kontemernnes,
gilumos punkto)
keitimas (jskaitant
susijusius apdailos
darbus). 1épimo
laiptu remonlas ir
pritaikymas
nejgaliyjy
pareikiams
(panduso
irengimas)

316

Medinmiy ir plastikiniy langy
kertimas naujais PVC langais su
stiiklo paketais ir selektyviniais
stiklats - seny remuy iSémimas,
palangiy isémimas, plastikiniy
bloky istatymas. repuliavimas ir
tvirtimimas, palangiy lenty
1slatymas, sanddiry larp stakty ir

[ slenos hermetizavimas. vidaus

angokraiéiy aptaisymas gk
plokilémis bei ju nudazymas.
Lauko dury keitimas. Seny rémy
1émimas, naujy rémy jstalymas.,
reguliavimas ir tyirtinimas.
sandiiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas, mechaninio
pritraukéjo montavimas.
Laiptinés pritatkymas nejgaliuju
poretkiams. Laiply atnaujinimas.
[rengimiar, darbai turt atitikii
Lietuvoje galiojanéig norminiy
dokumenty reikalavimus.

Risio ir laiptings langai
— 17,77 m?, 7 vni,,
laiptines ir kity dury
keitimas — 5,03 m*, 2
viil., lambiiro dury
keitimas — 2,498 m?, 1
vil.. panduso jrengimas
I vnt. laiply
alnaujinimas — 1 vnt,

Buty ir kity
patalpu langy ir
balkony dury
5.1.7. | keitimas |

Seny mediniy ir plastikiniy
langy kerlimas naujais PVC
langais su stiklo paketais ir
selektyviniais siklais - seny
mediniy rémy bei palangiy
is¢mimas, plasukiniy bloky

Buty langy ir balkono
dury keitimas — 169,19

mazesnio filumos T R m?, 89 vnl.
. s 3 . Tesnlnavi ; ’
pralaidumo langys | 118N MAS. Teguliavimas ir
3 tvirtinimas. palangiy lenty
Istatvmas, sandiimy tarp stakiy ir
sienos hermetizavimas, vidaus
1o
Invegticinio plano rangias; e
Gediminas Butkus —
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angokrasdiy aptaisvmas o'k
plok&tenus ber jy nudaZzymas.
Irengimian, darbai turi atitikii
Lietuvoje galiojanéiy nonminiy
dokumenty reikalavimus.

Perdangos besinbojanéios su
ifore apSiltimmas
lermoizoliacinémis plokitémis

Perdansos pried tai sutvarkant jlrakimus, Perdangos apiltinimas
;1.8 e apdailos struktarinio tinko 0.16 49 86 m’.
apsiltimmas ; ;
lrengimas.

Irenginiai, darbar turi atitiku
Ligtuvoje galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

5.2. | Kitos priemonés |

* Alitvary Silumos pralaidumo keeficiento U (W/mK) vertés turi bdti ne didesnés u# nurodvtasias
statybos techninmame reglamente STR 2,01.02:2016 _Pastaty energinio naudingumo projektavimas™,
patvirtintame Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. [sakymu Nr. D1-754.

** Apradant 18oriniy sieny ir cokolio §iltinimo priemone. nurodoma, kad igoriniu sieny ir cokolio
Siltinime darbams tun biiti naudojama iforing fermoizoliacing sistema (statybvietéje vertikaliu atitvary,
taip pat horizontaliy ar pasvirusiu nuo krituliy apsaugoty atitvary ioréje jrengiama sieny apéillinimo ir
apdailos sistema). kurig turl sudaryli kaip vieno gaminiojo slatvbos produktas rinkai pateikias statvbos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir parenklintas CE Zenklw. arba
(netatkoma 1%orinéms  tinkuojamoms  sudétinems  termoizoliacinéms sisternoms)  &is rinkinys
(komplekias). turintis nacionalinj lechninj jvertinima. arba (netaikoma iZorinems linkuojamoms
sudetinems (ermoisoliacinems sislemoms) minétos sistemos turi biii suprojektuctos naudojant atskirus
nustatyvia tvarka CE zenklu Zenklinamus statvbos produkius.

InwesitiEinlcs pano rengeas:
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6. NUMATOMU JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIL SUMINIO ENERGINIO

EFEKTYVUMO NUSTATYMAS

5 lentelé,

Eil, Rodiklis Mato Kiekis
Nr. ALLE Esama | Priemoniy | Priemoniy
padétis paketas A | Paketas B
l 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6l Pas.lfllu energinio naudingumo Klasé F c B
klasé
Skaldiuojamosios dillumings
. ;r;gzg_;,g 1:;::5 sanaudos patalpy kWhimetus 2341450 71716.0.0 365720
R - e . kWh/m?/metus 267,95 82.07 (4,74
15 ]y pagal energija taupanéias :
priemones: - _
5.1, | Fosadini sieny (ix cokali) KWhim®/metus | 128,55 19.35 17,31
sSilurimas
622 | Langy keilimas kWh/m?’/metus 38.36 2390 17,17
.23, | Lauko dury keitimas kWhim‘/metus 1.78 1.31 1.17
624 | Stogo Siltinimas kWh/m*metus 28,52 4,10 3.67
06.2.5. | Perdanga vird nedildomo rsio KWh/m*/metus. 10,82 375 | 5,14
6.2.6. | Hemian Siluminiai tilteliai k'Wh/m*/metus 25,08 8,42 3.06
Shaiéiuojamujy Siluminés
g3, |Cnemgljossanaudypaialpy % 2 69,37 75,84
Stldvmui sumazepmas palyginti
- su esamos padéties duomenimis
04, Iif'.meL;d g SESD{ COzar) kiekio fonuy/metus - 35,40 3870
SUMELZ &) 1mas
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
Pastate energinio naudingumeo klase
6.5 | klasé, jgyvendinus pirmojo etapo - - -
priemaones
Skaiéiuejamyjy &ilumines procentais
energijos sanaudy patalpy
sildvmui ir karitam vandeniui
6.6, | ruodl sumazéjimas, palveinti su - - -
esamos padeties duomenimis,
1gyvendinus pirmaojo etapo
priemones
21
Imeesticing ; —
Gadimires Bt /3 T
aleslato N INV 0031 a
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7. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIU KAINOS APSKAICTAVIMAS

6 lentelé,

Priemoniy paketas A

Eil.
Nr.

Preliminari kaina

Priemonés pavadinimas

I8 viso, Eur

Eur/m?(naudingojo
ploto)

2

3

4

7.1,

Energijos efelityvuma didinadios priemondé, i§ viso
i% ju:

228200,0

279,21

7.1.1,

Sildvmo sistemos modernizavimas

S6100.0

68,04

i

Silumos punkio ar kalilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkvmas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruosimo Irenginiu irengimas ar keilimas

120000

14.68

T1.1.2

Sildvmo sislemos amaujinimas ar pertvarkvmas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keltimas, ir (ar) vamzdvny izoliavimas, i1 {ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas. ir (ar) individualiy
Silumos apskailos prietaisy ar dalikliu sistemos
irengimas

30700.0

36 K3

7.1.1.3.

Karflo vandens sistemos perlvarkymas. atnaujinimas,
vamedvnu keitimas ir (ar) 1zoliavimas

140000

T.1.2:

Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitanl mechaninio vedinimo sistemos su
s1lumogrgzos (rekuperacijos) funkeija irengimas

1900,0

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformaciju
Salimima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo §laitinio
stogo (be patalpy pastogeéje) jrengimas (jshaitant
kopecias ar laiptus | pastoge). apéiltinant jj arba
perdanga pastopéje

289000

33,30

I2oriniy sieny (taip pal ir cokolio) Silunimas, jshaitant
sieny {cokolio) konstruketjos defekty pasalinima.
esamy lietvamzdziy demontavima jrengima ar
keitima. elektros. duju ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Silinamos sienos (cokolio) atitraukimg (18skyrus
keitima naujais) ir nuogrindos sulvarkvma

1076000

131,65

.15,

Balkeonu ar lodzju jstiklmimas, iskaitant esamos
balkeny ar lod#ijy konstrukeijos sustiprinima ir (ar)
naujos isuklinimao konstrukeijos jrengima pagal viena
projekiy

112006,00

13.70

T 1.6

Bendrojo naudojimo patalpose esantiy laney keitimas
ir {ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jejimo.

B30

10.16 / ]

Ramiias Majaus

I /
S/
Projekry iz wvennd i
Skyriaus snecialivta /\/\

Imvesticinio plane renpeas -7 ) -
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tambiuiro, balkony, risio, konteinennes, §ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus).
jejimo laipty remontas ir pritaikvmas nejgaliujy
poreikiams (panduso jrengimas)

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas |

713 maresnio Silumos pralaidumo lanpus 7000 il
7.1.8. | Perdangos apdiltinimas 33000 4014
Bendrojo naudojimo elekiros inZinerings sislemos ir
(ar) apSvietimo sistemos ainaujinimas
7.1.9. | {modemizavimas) (elekiros kabeliy keitimas, §viesos 30000 367
diedy (LED} apdvietimo it automatings ap§vietimo
valdymo sistemos jrengimas)
7.2, .Ki.ms priemonés , i§ viso 16200,0 19,82
i¥ ju
Kity pasialo bendrojo naudejimo inZineriniy sisterny —
7.2.1. | buitiniy nuoteky sistemos vamzdyny atnaujinimas ar Q3000 11.38
keitimas
Kity pastato naudojimo inZineriniy sistenmy -
722 | gemamojo vandens vamzdyny atnaujinimas ar 3700,0 4.53
keitimas
Kity pastato bendrojo naudojimo inFineriniy sisterny —
1230 | hetavs nuoteky sistemos vamedyny atnaujinimas ar 32000 3,92
keitimas
I% viso: 244400,0 299.03
73, .I'(jiu.p.rif:.mﬂn'rl] Iveinamoji _dalis nuo bendros 16200.0 6.63
uveslicljy sumos, procentals
Priemoniy paketas B
i Preliminari kaina
Eil. Priemonés pavadinimas Eur/m*(naudingoj
Nr. P 13 viso, Eur i (gandingojo
= ploto)
L1 2 3 4
1. ;‘ér;::;gjjus efektyvumy didinadios priemoné, if viso 285600,0 349,43
7.1.1. | Sildymo sistemos modernizayimas 441000 53,96
Sildymo sislemos atnaujinimas ar pertvarkvmas ir (ar)
balansavimas, Sildvmo prietaisy ir {ar) vamedyny
7.1.1.1 | Rkeimas, ir (ar} vamedyny izoliavimas, ir (ar) 30100.0 36,83
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
rengimas
7112, Karfto vandens sistemos pertvarkymas. alnaujinimas. 140000 m 17.13

vamzdvny keitimas ir (ar) izoliavimas

By i) Ki
aninas hirlg,:l-.;:il:lu
ol LIk

ety e
1) e Bl el IIR_—.‘:;&
N1y Pl STRAE ”

[vaaileinls plana rengdias: i /
Gediminas Butkus 0 7 e
atestato Mr, [V 00317
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Vedinimo sistemos sutvarkvmas arba pertvarkymas.
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su
SilumograZos (rekuperacijos) funkcija irengimas

19600.0

232

Stogo ar perdangos pastogeje Siltimmas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustipnnimg ar deformaciju
salinimg, stogo dangos keilima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo £laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant
kapetias ar laiplus | pastoge), apéiltinant jj arba
perdanga paslogéje

2R900,0

33.36

Ioriniy sieny (taip pal ir cokolio) &ltinimas, jskaitamt
sieny (cokolio) konstruketjos defekty pasalinima,
esamy hetvamzdziy demontavima, jrengimg ar
keitima, elektros, duju ar kily sistemy ar jrengimy nuo
Silunamos sienos (cokolio) atitraukima (15skvrus
ketlimg naujais) ir nuogrindos sutvarkvma

1442000

176,43

Tl

716

Balkony ar lodigy jstiklinimas, jskaitanl esamos
balkony ar lodzijy konstrukeijos sustiprinima ir (ar)
naujos istiklinimo konstrukeijos jrengima pagal viena
projekta

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas
ir {ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jejimo.
tambiiro, balkony, rasio. konteinerineés, dilumos
punkio) keitimas (jshailanl sustjusius apdailos darbus).
repimeo laipty remontas ir pritaikyvmas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrenpimas)

223000

103000

27.28

12,60

i) et

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas 1
mazesnio Silumos pralmdumo laneus

30a00.0

3.4

718

Perdangos apsiltinimas

3300).0

4.04

7.2,

Kitos priemonés , i§ viso
is ju

1% viso:

285600.0

349,43

.3

Kity priemoniy lyvginamaji dalis nuo bendros
INvesticijy sumos, procentais

0.0

Pastaba: pastato noudingus | plotas y1a 817,32 m*

/)

Ramiinas _‘r“!ﬂ,iaus!li

Projek b jrvveidinimao
skvrinus specialistas

!
!

Inveaticinic pang mogédas:
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8. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7 lentelé,
Priemoniy paketas A Priemoniy paketas B
a Blaidy pavadinimas Preliminari | SNYKNE | b o ingry | Santykiné
bl kaina Eur L kaina Eur LI
Eur/m? Eur/m?
1 7 3 | 3 4
5.1, | Statvbos darbar, 1% viso 244400,0 29903 285600,0 349 43
15
g.1,1. | Staiybosdarba, tenkantys energijos | g0 279.2] 285600.0 349,43
efektyvuma didinandioms
Priemonems
Projekio parengimas (jskaitant
g | SXspefiizn jet bt i projekia 19552.0 23.92 22848.0 27.95
levvendimmo prieziora, kurig vwkdo
projekio vadovas)
8.3. | Statvbos techning prieziara 4884.0 5,98 S0 5,99
3.4, | Projekio adnumstravimas | 28120 344 28120 344
CGaluting suma: | 2716520 3327 3169720 387.82
25

Gediminas Buthus

alestalo Nr INV 00347
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9. INVESTICLJI] EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

7 lentelé, a2
Priemoniy paketas A
Eil. Nr. | Rodikhai Mato Rediklio | Pastabos
Vi, reikime
l 2 3 4 5

7 Investicijy paprastojo atsipirkimo

- laikas:
911, pagal suvesiine kaing metais 27.90 | Atlickant rangos darbus
9:1.2. alémus valstybes parama hietes 14,96 IE:E:;:::J:;;:;S be
92 Engrgijg taupanciy priemoniy

- atsipirkimo laikas:
921 papal sumine kaina metais 26,23 | Athiekant rangos darbus
922, | atémus valstybes parama funtes 13,30 1“"“5&1':?]?]5 Fﬁo_nns Be

engvatinio kredito
Priemoniy paketas B
Fil. Wr. | Rodikliai Malo Rodiklio | Pastabos
Vit reikime
l 2 3 4 A

91 In_x-'esii cijy paprastojo alsipirkime

o laikas
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 2077 Atliekant rangos darbus
9.1.2 aTe'mus valslyhes par:_una, melats 15,55 ?Qiiil?:::ﬂf;ﬁ;s be
9.2 Energija taupanéiy priemomy '
T alsipirkimo lmikas
nal, papgal sumine kaina metais 2977 Atlickant rangos darbus
4322 atemus valstyhes parama metais 1555 ;‘““S‘?‘“‘?"F“'S ?eéu.miﬂ be

engvatinio kredito ]

Investicinio pano ren

26
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200000

150,000
E
B Sataupymal
00 S
E o Investicijy
LK — iEmokefimas
® Sidymas
B o000
-54,000 r
.-/( .
100,030

Girafikas Wr, 1 Silumos varlojime pasidalindmas Larp &ldyme, investicijy 1Smekcjime ir sulaupym {priemeniy pakelas A
Pastaba: Skaitiavimuose vertinamas 20 ety kredito gradinime lnkolarpis. Sulaupyvmy reikdmé su minuso Fenklu del
aukitos priemoniy puketo kainos ir sglvginn mazy faktinig Silnmos suvartajimy per paskutinius frejus metuys,

Pastaba® Sildvimo suvarlojimas 113 083 kwhim?2 gaulas perskaidims fuklines sanavdas & ldyvrmui 53053 bwh/m?2 nomminiam
Sildyme sezoriu

250,000 | ' )
Boow
%-L:,mcr | s
a0 - i B Sudaupyimal
0,000 ‘ : o Investiciy
IEmokéfirmas
il o e = m Sildymas
b A
i e [ Priet moderndzaciy Py s iz arcioss
.'/.
asom00 b —

Gralikas Nr. | Silumos vartojine pasidalinimas tarp Sldyme. mvesticiju igmokejimoe i sulaupyvmy (pricmoniy paketas A
Pastaba: Skaidgiovimucse verlinamas 20 mety kredito graginimo laiketarpis. Sutaupymy reikime su minise fenklu del
aukstos priemoniy paketo kaines ic sghvainal naZy fakliniy 3ilumes suvartogimy per paskutinius trejus metus,

Pastaba® Sildveo suvartegunes 113083 bwhim? gaulas perskaiciavos Taktines squavdas Sldvimui 83,053 kalim 2 noriniim
Sildvmno sezonu

Invsticinio plana runpejas:
Gediminas Butkug
alestato Mr (N D031
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10. PROJEKTO JGYVENDINIMO PLANAS

Eil.
Nr.

Jgyvendinamuy namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy ir
etapu( jei projekias jgyvendinamas
etapais) pavadinimas

Darby
pradZia
(metai,ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

A elapas:

1. 1.

1032,

Sildyme ir (ar) karflo vandens
sisterny atnaujinimas
{modermzayimas)

Vedinmimeo sistemos sutvarhvmas arha
pertvarkymas, jskaitant mechaninio
vedinimo sistemos su Silumograzos
(rekuperacijos) funkcija irenmimas

103

Stogo ar perdangos pastogéje
Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar
deformacijy Salinima, stogo dangos
kettima, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengimg, arba naujo
Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (1skaitant kopédias ar
laiptus 1 pastoge), apgiltinant jj arba
perdangy pastogdje

10.4

[Zoriniy sieny (laip pat ir cokolio)
siltinimas, skaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos deflekty pagalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima.
prengima ar kettima, elektros, dujy ar
Kity sistemu ar jrengimy nuo
giltinamos sienos (cokolio)
atitraukimg (i%skyrus keitima naujais)
ir nuogrindos sutvarkyma

1005

Balkony ar lodzijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar lodziy
konstrukerjos sustiprinima ir (ar)
naujos Jstiklinimo konstrukeijos
irengzima paeal viena projekia

106,

Bendrojo naudojimo patalpose
esanciy langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko dury
(1enmo, tambiire. balkony, rasio,
konleinennes, ilumos punkio)
keitimas (jskaitant susijusius apdailos
darbus). 1&jime laipty remontas ir

Preliminar
darby pradiaa
2019-02-01

Preliminan r
darby pabaiga
2021-01-31

Nurodyias
preliminarus
darby prad#ios 1
pabaigos laikas
tikslinarmas
projekio
fevvendinimo
melL

28
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pritaikymas nejgaliyjy poretkiams
(panduso jrengimas)

Buty ir kity patalpu langy ir balkony
10.7. | dury keitimas | maZesnio $ilumos
pralaiduma langus

10,8 | Perdangos apdiltinimas

Bendrojo naudojimo elekiros
inZinerines sistemos ir (ar)
apivielimo s1slemos atnaujinimas
10.9. | (modemizavimas) (elektros kabeliy
kettimas, $viesos diodu (LED)
apivietimo ir automatings ap$vietimo
valdymo sislemos jrenpimas)

Kity pastato bendrojo naudojimo
m#ineriniy sistemy — butiniy
nuateky sistemos vamedyny
atnaujinimas ar keitimas

Kity pastato naudojimo inZinenny
10.11. | sistemy - geriamojo vandens
vamedyng alnaujimimas ar keitimas

1010,

Kity pastato bendrojo naudojimo
inzineriniy sistemy — lietaus nuoteky
sistemnos vamzdynu alnaujinimas ar
keitimas

(12,

B etapas — nenumatytas

Visos modemizavime (atnaujinimo) priemonés bus jgy vendinlos vienu etapu,

Irvesicinin planc rangdjas; —
Gadiminas Butkus
atestato M iNY 0031
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11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

10 lentelé.
Priemoniy paketas A
Eil. : Planuojamos 1éSos
X LéSy Zaltiniai i i PRl Pastabos
r. Suma, Eur Procenting dalis
1 2 3 4 5
Planuojami &Sy Saltiniai
11.1. projekto parengimo ir
igyvendinimo laiketarpiu
Buty 1r kity patalp
1111, R RLR i g Y 0,0 0,00
savininkuy nuosavos légos
Kreditas ar kitos skolintos Lengvatinis  kreditas 1000
11.1:2 ﬁﬂﬂ]"lSl.lOt’D_jD |é%0s 1444()“,“ 89,97 statvbos darbams.
Valstvbés paramos lésos. f{“' F{’Eﬁibki“‘?’ﬁ' ne m;?“f“-‘**-c
] e i paip O encrginio nandingum
Lur!r:rs Skli'lﬂl'n{]ls ELiJTT'IIDkﬂﬂl Elosd i stamaiinonmos
projekio parengimo. jo skaiiunjamosics Slumimnes
adminisiravimo it statvbos enerpljos senouduos ne mafian
et R ' feanip 0% (pzvendinus
11.1.3, _tvechnmes prigfiires 272520 10,03 prodelity bty pasiel ta O
islaidas energinio nandingumao klasé,
Akaiginojamosios Slummmes
efergias smmnandos sumakém
O 37 Kompensuoiama
T ey 2010 7-11-02
Kitos (ES paramos. - -
11.1.4, | savivaldybes ar kito
paramos tiekejo 1efos) (I _
15 viso: | 271652,0 100,00
Valstybés paramos léSos,
kurios bus skiriamos
11.2. kompensuojant patirtas
iflaidas, igyvendinus
projekty, i§ ju:
Projekio parengimo iglaidy | 19552.0 100 s pasiekina ne maiesnt
11.2.1, kompensavim kaip © coerginio navdimgume
- pensavis E!S - klase ir sumazinamns
sStatybos techrmines 4REE.0 100 skaigincjamasios Elumings
ﬂ]'[lf:?l iros lg]ﬂldl; energijos sanandas ne madial
K . : kaip iy (eavendinus
Ompensavimas projelily biily pasickla C
1122 energinie naudingume klose.
skuldininamosiog filuminés
energljes synoudos sumaiély
G4 37 Kompensunjama
s i __ 100 aue 20017-11-02
FI'Qi ekio .ig}""-"ﬂil'ldiﬂil‘fm IH12.0 100 K-:u||1._1_=_-n!5uuiu1naalliZIL'J_"'o T_\lnnm
- B i . A o I ederniZay i
1123 admmlhlrm-_l ma i5laidy O b ST
kompensavimas mekeséio tarifos 285 For'm?®
tyd b PG wvisam privekto

a0

einla pinna rengsjas:
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| ipvvendinime laikotarpiv
Valstvbeés parama, tenkanti '
11.24 energing elektyvumg
didinanéioms priemonéms:
Kompensuojant 30 proc. 6GEA60,0 30 Eai pasickiama ne maZesne
investicijy. tenkanéiy (nuo 228200.0) R ol entfnio
ik naudingimao klasé i
Eﬂﬂrglﬂl _t’:il"ﬂkl}-"'.-'umq shurdiuojamaosios sluminés
didinanéioms priemonéms energijos sanandos
11.241 SUrnEAlnaTmos ne maziai kaip
40 pracenty), palygink su
Stlumines energijos
sanaudomis iki davgiabudio
T AL TR0 Priconiy)
jevvendinime.
Papildnma E-'C-II.]ST}-'bL'-“,S Kai pasickioma ne madesne
parama.-kompensuojant 10 Ejup.{., energinio naudingumo
: n : {50 1T SUMALALTIHmOs
proc. Sty priemonty skaréiuojamosios &iluminés
11242 !g"r'q-ﬂﬂdl]'l] ma kainos eneregos sanandos ne madine
S kenp A0%, palyvaindi sy
sistad Bels Lo,
akaitinojamomis Glumings
enerayod sonaedomis ik
atnanjinime peojekio
jeyvendimme.
Valstvbes paramos dydis, | - 10
kai jgyvendinant
alnaujinimo projekta
daugiabuéiame name,
irengiamas atskiras ar
[l 2z T YR >
modermizuojamas esamas
neautomatizuotas Silumos
punklas. jrengiami
balansinar ventiliar ant
slowvu
Valstvbes paramos dvdis, 30100 10
kai perlvarkoma ar (o 30700,
keiéiama Sildvmo sistema,
A butuose ir kitose patal pose
11,2422 |. . e z
engiant individualios
silumos apskaitos prietaisus
ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius™
Valslvbés parama i viso: 987220 36,34 Investicijy sumos

Ramanas Majaus
Projukly jwwveeilinim
shyrieus soocialistag

Imveticinia plana rangdjae
Gediminas Butkus
atestatn Mr 1INV (1131
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Priemoniy paketas B
Eil. 1t 4 Planuojamos l1é¥os
N L&y Saltiniai 1 - - Pastabos
r. : Suma, Eur Procentiné dalis '
| 2 3 4 5
Planuojami lé¥y Saltiniai
11.1 projekio parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kitu patalpy
11.1.1. Rt S - 0,0 .00
savininky nuosavos lédos
Kreditas ar kitos skolintos Lengvatinis  kreditas 1000
1302 : ; 2856{“1,0 m],lﬂ' slatvbos darbums.
finansuotojo léSos g
Valstybes paramos léos, Kui pusichiama ne mazesné
kurios skiriamos ﬂpmﬂkam ]ia]p.b_ energimo nandingume
: : ; klasé ir sumafimamos
proy 1?‘;]\.10 pﬂ-‘fmg‘_”mx Jo skaitinojamesios siluminés
adnunisiravimo 1r 5131:}7'305 E:j]r:j'gijus bz}uauduh.:t:: AL
11.1.3. | techninés prieiiiros 31372,0 9,90 balF L7 iRy enc s
S progekly bity pasiella 13
islaidas energinio naudingumn klasé,
sk iuoummomias Slumings
energijos sanandes somadém
TA.EAM), Kampensuoto
1% gy 2007-11-02
Kitos (ES paramos, - -
11.1.4. | savivaldybés ar kito
paramos tickgjo 1&8os)
1% viso: | 316972,0 100,00
Valstybés paramos l&%os,
kurios bus skiriamos
11.2 kompensuojant patirtas
islaidas, jeyvendinus
prajekia, i¥ ju: B
1121 Projekio parengimo i8laidy | 22848.0 100} Rm ]'I{JIHiL'Li..'H.H.‘l. ne mazesne
T kr:rmpens AVITTIAS me.L_ etierginio na ndingtirio
- — klasé i surmwsnamas
Statvbos technings 37120 100 skaitinojamesios &lumings
p[jefiﬁr@g 1&laidy un@'_l:_ijll::.i H!!.H.'J.LI.&]-:IH.IH: masisn
ko mpcnsavimas F«.&I].1 g (_Jg_y'.'cn.dznus
i privjekily biily pasickis I3
1122 cnerginio naedinguma klasé,
sk iuojamasics Stlumings
energijos snandos sumaien)
73R4 Kompensuojames [ 00%,
g 200 7-11-02
Projekto jeyvendinimo 2812.0 L0 Kempensuajama 0%, Nume
administravimo iglaidy Apifzis mademizn o]
1123 R proyelde admimstravine
il LDII’]DEHSE’L‘; 1118 makesgi lartlas 285 Furm®
(b ]"VM‘J psamm ekl
jyvendinima laikotarpiui,
Valstvbés parama. lenkanti
11.2.4 | energing elekiyvumg /m
| didinancioms priemonéms: [
nid%]

Hamunas "%’.l,s .,n,

e
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Kompensuojant 30 proc. 85680.0 30 Kai pasicliama ne makesne
investiciju, tenkangiy (nuo 285600.0) Wit © peatala spETRinio
e . nandingum klusé i
energini _a.aleklg,- vumg skaiBiunjamesios Sluminés
dldlﬂﬂﬂz‘,iﬂ]ﬂﬁ ijncmone_nls cnereneg synandos
11241 simainamos ne maFiou kaip
A0 prowenty, palvging su
glumings energijos
symaudoms iki dangiabudio
Mo atnounima priemoniy
| ’ B ] jgyvendinima,
Papldoma valstybeés Kol pasickiama ne maZesne
i?ElTEi]ﬂEi,-kD!’ﬂpEﬂﬂu(]i ant 10 kmp.f_f emerginio naudingumo
i . s klasé ir sumainamos
!'-'TUC. SVLII prigmaonmu shaifivajamusios Siluminés
11242 gg}-“l.-'cndmlmo kainos cnergijos sqnavdos ne mafiou
B banp 0, palvni su
shaidiuojamaomis Slumings
enerpljos synaudomis ik
almaupinime projekto
i igvvendinima. 2
Valstybes paramos dyvdis, - [0
kai igvvendinant
atnaujinimo projekta
daugiabutiame name.
112421 irengiamas atskiras ar
S modernisugjamas csamas
neautomalizuelas slumos
punktas, jrengiam
balansiniai ventihiai ant
s10VY
Valstvbes paramos dydis. 301000 10
kai pertvarkoma ar {nuc 301000
ketérama sildvmo sistema,
butuose ir ki alpos
112,422, | butueseir kitose palalpose
irengiant mdividualios
stlumos apskaitos prietaisus
ar dalikliy sistema ir (ar)
lermoslainius ventilius®
| Valstybés parama i§ viso: 120062,0 37,88 Investicijuy sumos

I*astaba: | valstvbis parama nejskatoms parama nepasiturintien s gyvvenlojams, kuri tetkiama pagal Pintpings socialings
paramos  nepaslunnbems  peventojmns  stalyma, apmokant Kredila ir palikanas, susijusias sy namo  aloaojinime
imadernizavima) projekio jpyvendiminm,

. 1} J
Raminas Meajan
Prajukiy jme e udinin

Skyriaus specindistas

Imvesticinia pang runphae
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12.,PASTATO VIZUALINE APZIURA — FOTOFIKSACINE MEDZIAGA

1 pav, Pastato priekinis [asadas

3 pav. Stogo danga 6 pav. Parapelai

36

trvsficinia plane rengias; e
Gediminas Buthus &
atestalo Nr. INV 0039 =
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7 pav. Radialorius laiptingje

./
I pav. Nuoteky vamedis

/|

12 pav. Sildvmo sistemos magistraliniai vamedynai

Inwembania Fand rangajeg "_‘(
Gediminas Butkus /% =
atestaln W, (WY LI{I31"{'f fr
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13 pav. Silumos punkias

14 pav, Laiptinés ap&vielimas

38
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13.PRIEDAI

Kainy apskaifiavimo pagrindimas:
Mumatomy investicijy preliminars dvdziai nustatyn pagal UAB “Sistela” 2018 m. kov. mén.
skai¢luojamasias resursy rinkos kainas “Suslambinti statvbos darby kainy apskaitiavimai®. Pagrindiniai

ikainiai naudojami investicinio projekto skaiéiavimuose pateikti 13 lentelgje.
Darby kiekiai apskaiéiuoti pagal naldrinius matavimus, pateikti 4 lentelgje.

13 lentele
2 Kiekis. m’, m, Kaina, Eur (su
Eil. ; ! - Mato vnt il ;
Priemoneés pavadinimas . P¥ M), vananias
Nr. (m? m, vnt.) variantas A/ i
. Al Variantas B
Variantas B
| 2 3 4 3
1: Fasado sieny 3iltinimas, jskaitant sieny
konstrukeijos defekiy pasalinimg
1.1. | Fasady sieny &iltinimas jskaitant sieny
kenstrukeijos defekty paalinima m’ 851.16/166.62 73.94/73.94
(tinkuojamas fasada)
1.2, | Fasady sieny Siltinimas jskaitant sienu
konstrukeijos defekty pagalinima m? -1684,54 -/104.0
(ventiliuojamas Masadas)
1.3, | Fasady sieny &iltinimas plonesniu sluoksniu
iskailant sieny konstrukeijos defekiy m’ 408, 96/408, Y6 65, 18/65,18
pasalinima
2, Cokolio ir pamaty Siltinimas, jskaitant
konstrukeijos defekiy pasalinima ir m* 14661 146,61 122 83/122 83
nuogrindos jrengimg
3, Stogo modemizavimas
3.1, | Stogo alnaujimmas m’ 268.31/268.31 99.91/99,9]
3.2, | Laiptiniy ir balkony stogeliy atnawjinimas | m? 31.,72/31.72 (0.0 1/00.01
S By aspy kel mas karty, prk ety m? 438316919 | 180.24/180.86
palanges ir aptaisant angokradéius
5. Bendro naudojimo patalpy langy keitimas
Kartu pakeidiant palanges ir aptaisant m* 5.13/17,77 161,78/161.78
angokraséius
0. Balkonai
6.1, | Balkeny jstiklinimas m’ 22.53/85.18 135 78135 74
6.2, | Balkony aplverimy apéiltinimas m’ 23,51/88.8% 120,77/120.77
6.3. | Balkony apdailos keitimas m? 63.37/- 81,10/-
7. Perdangos apdillinimas im? 49 8649 BE 6, 19/66,10
fr. Dury keitimas
1. | Metaliniy dury keitimas m* 5.03/3.03 402.60/402.60
(.2, | Plastikiniy dury keitimas oy 2.98/2 98 250.04250.0
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8 Dvivamzdeés apatinio paskirstymo sislemos
irengimas ir radiatoriy pajungimas
8.1. | Magistraliniai vamedyvnai m 110,0/110,0 57,23/57,23
8.2 | Stovai m 170,0/170,0) 45 82/45 82
83 | Davedimas iki radialoriy m 1000/ 100,0 31,37/31,.37
8.4, | Radiatoriy keitimas vnt, 45.0/45.0 286, 19286.19
G, Silumos punkto modernizavimas Vi, 1/- 120000~
1, Karito vandens sistemos pertvarkvmas
10.1. | Kardto vandens vamzdvny keitimas m 180.0/180.0 63, 44/65.44
10.2. | Gyvatuky keitimas s 13/13 170.81/170.81
1. L‘ent}hamjos arrf.:lla:upcraclh!os 5:1_3.[31111; m 180,0/180.0 10.56/10.56
pertvarkvmas, keitimas ar jrengimas
12. | Lietus uoleky vamedyny keitimas m 49 /- (3,314
13, | Panduso nejgaliesiems jrengimas i 1/1 1500,0/1500,0
14, F,I-I:I.ctros instaliacijos atnaujinimas ar i 817.32/817.32 3.92/-
keitimas
15, | Genamojo vandens vamzdvny keitimas 1 95.0/95.0 38.95/- -
16 Buitiniy nuoteky vamedyny keitimas m 134.04134,0 69,40/~
17. | Zaibosauga m/slogo -~ -f-
18 Laiplu remonlas vinl 1/1 3200.0:3200.0
40
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[¥metamy Siltnamio efekts sukelianéin dujy (toliau— SESD) (COs u.) kiekio sumaZinimo

W

skai¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Priemoniy paketas A
Metinis Silumines energijos suvartojimo

bumaZinimas (sulaupyimas) MWh/metus (&) b i
Tarios faktoriaus reikime 1C O MWh (B 0.23
Metinis ismetamy SESD kiekio CO sl (C)=(A(B) 35,308

sUIMaZinimas A2 . Nk RRRC
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25,00
Bendras ismetamy SESD kiekio . e ?

Fumazinimas €02 (E)=(C(D) 884,954

Priemoniy paketas |
Metinis Silumines energijos suvartojimo ] MWhmet (A) 166,088

umazinimas (sulaupymas) Hs i i
Tarfos faktoriaus reikime 1CO2MWh (B)! 0.23
Melinis ifmetamy SESD kiekio . _

L Lmazinimas ICOy/metus (CIAX(B) 38.6U8
Projekio vertinamasis laikotarpis melas (D) 25.00
Bendras ismetamy SESD kiekio . R i .

Lussatinimas | 1CO (Ey=(C (D) 967 460)
PASTARA,

' Tartos faktoriaus reikdme vl 0,233 £ CObue SMWhH
* 25 m. wrba visy laikolarpiy svertinis vidirkis, kai né viena investicijos dalis nesudaro daugian kaip 50% visy imveslicijy.

PASTABA: Necentralizuofo Slumos lickimo atveju skaidipvimm atlickami analogiskai, keidiant tik tar¥os fakiorions
reikfme. Tarsos faktorious reikime pusirenkama atsifvelgant 1 degimomo kuro 105 pagal TEmetamyg #iltnamio efeldy
sukelianéiy dujy Kiekio sumazinime verlinimo metodikos, patvirinlos aplinkos ministro 2010 m. baland#io & d. jsalvinu
LAl Klimato kaitos specialiosios progranes 163y nandojimo tvarkos aprado palvitlinime™ Nr. 1275 (Fin., 2010, N, 42-
20400y, 2 priedo Tik1.1 pundide nurodyius duomenis,

Alesstain M by (a4

Sl | lane menpagEs

Gediminas Buthug .




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0590-00280

1 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2597-9000-8015
Pastato adresas: Sody g. 15, Palanga, Parangos m, sav.
Pastato {jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai {(namai)
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m*; 873.84

Viso pastato $ildomas plotas, m®: 87384

" Nustayla pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases*: energinio naudingumao
klase:

<F ]

" At klase yra laikoma aukiéiausia, ji nureda enerdijos beveik nevartajant pastata,
G klase nurodo energigkai nesfekiywy pastatg

Skaléluujamosms meunés rm:hichq vertés vienam lu.radratmlam matrm pastatu {jio dallas] sildomo ploto

Neatsmaujmanﬁms pli'I'TIII'IES energijos sqnaudus k".l'n.lfhﬂjl'r:2 ‘metaiy 307.66
Atsmawmanéms pirmings energijos sgnaudos, kth{m* metai): o T?ﬁ.?E_ _
Metmm atsmaujlnanélos pirmings energijos sanaudy santykio su metingmis

ekspartas

B neatsmau;manc:ms pirmines energijos sgnaudomis verte, vnt.: ) 06?_
) éllumlnés energijos sgnaudos Ppastatui Sildyti. KWhi{m? metai): ~ 2B7.85
$|Ium|nés energijos sanaudos pastatui vesmtl kth{m‘ metai); 0.00
S|Ium|nss m_g_r_guns sanaudos karétam bultlnram vandeniui ruosti, kWha'{rn? rnetai); ) 65.54 _
Sumlnes elekiros energijos sanaudos. KMh(m?®: metai): 20.55
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/m* metai): 4.&5.
M- Fastalo | aplinkg ismetamas COz kiekis, kgCO/(m® metai): . ﬁﬁ.éa
L%ertlflkawrno ekspartu pastabos: :
NSeﬂlnkato igdavimo data - ik to galiajimo terminas: 2028-10-10
Lo ,
~ 58
Sertifikalg isdave m_% al Fus Mikugis Mfestata

LAR- M

|n'\.-r-!*||.| s IS Pt g 5 HIINOSIER i slanyha

2T 1 0

—
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr, KG-0590-00280

2 lapas £ 2 lapy
Pastato (o dalies) unikalus pastato numearis; 2597-9000-8015
Pastalo adresas: Sody g, 15, Palanga. Palangos m, sav,
Pastato (jo dalies) paskittis: Kiti gyvenamieji pastatal (nami)
Pastate (jo dalies) ldomas plolas, m?; 873.84
Viso pasiato Sildomas plolas, m?: 873,84
Fastato (jo dalies) energinio naudingume Kass: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

MNorminés nealsinavjinancios pirminés energijos sanaudas, KWhAm® metai): 260.36
Atskaitings neatsinaujinanéios pirminés energijos sanaudos, KAVRM® medal): 35514
Skaidivojamosios neatsinavjinantios pirmings energijos sgnaudos, KUWhm® metal): 7 66
Skaltivoamosios atsinaujinantios pirminés energijos sanaudos, kKWhim? - retal): 178,74
Skaitiucgamuy metiniy atsinavjinantias pirmings energijos sanaudy santykio su metingmis 087
neatsinavjinandios pirmings energijos sanaudaomis varlé, wnt,:
Energijos sanaudos pastatul {Jo daliai) Sildyti: Mormires Atskaitings Skaitivojamosios
Meatsinaujinantios pirminés energijos, KWhiim? metal): 120,36 168.57 200.87
Atsinaujinantics pirmings energijos, KWhHm® metal): - - 142.02
Silumines enargijos, KWh/immatail: 92 68 128.65 257.05
Energijos sanaudos pastatui {jo daliai) vésintl: Mormines Atskaitings Skaitiuojamosios
Meaisinayjinandios pirmings enargijos, KWhm® metai): ] o 0.00
isinaujinanéios pirminés energijos, kKWhim® matal): - - 0.00
Silumings energijos. KWhm* malai): 0 o 0.00
Energljos sanaudos karitam buitinlam vandeniui ruoéti: Marmings Atskaitings Skaitivajamosics
Meatginaujinantios pirmings energijos, KAWhm® metai): 5600 102487 49.15
Alginayjinantios pirmings energijos, KWhTE metail: - - 3472
Silumines energijos, KWhi{m# metai): 43.08 66,60 65.54
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Marmings Atskaitings Skaitiuojamosios
Hezisinaujinancios pirmines energijos suminés sanaudos, KWh? - mets ): 24,00 a4.00 57.54
Alsinavjinancios pimmines energijes sumings sanaudos, KWV meta); - - 0.00
Elektras snergijos sumings sanaudes, KWRAm? - metai): 0. 30,00 20.55
Elekiros energios sgnaudos patalpy apdvistimul, KAWhAm?- medai): 13.50 13.50 405
Pastatui (jo daliai} Eildytl naudojami Silumos Saltinal ir Slldemi plotai, kurivose jis naudejami:
Sllumas Saltiniai: Sildami plotal, m?:
Sil.gallinis_1: Silumos tinklai A73.84
Pastatul {jo dallai) vésinti naudojamuy ora Saldangiy jrenginiy tipal ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudejami:
Org Saldanéiu jrenginiy tipas: Sildomi plotal, m®:
Pastatui {jo daliai) védintl naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sislemos tipas: Sildomi platal, m?:
Pastate {jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui runéti naudejames irangos tipai ir $ildomi plotai, kuriuese jie naudojami:
Kar&to buitinio vandens ruodime siglemas jrangos tipas: Sildomi plotal, m®:
Sil Zaltinis_2: Silumos finklai + paststo slumos punktas A73.84
Pastato | aplinks iEmetarmas C©O: kiekis (kgCO={m® metai): A5 .58
Pastato {jo dalies) sandarama skaitiavme duomenys, kartai per valandg 467
Muerodos iSsamesnei informaciail gauti apie pastatn (jo delies) e, bistall o)
ekenomigkal efekbywy energinio naudingurme gerinimg wisen atnafinkbusta
. wanwena. b
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Pastato energijos sagnaudy skaiéiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0590-00280

Eil. Energijos sanaudy apibidinimas Skaigiucjamosios energijos
Nr, sanaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo plota
per metus, KWh![m® metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas* 128.56
2 Silumes nuostoliai per pastato stogg® 28.52
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iore* 2.51
4 Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®:
4.1 - per grindis ant grunto* 7.50
4.2 - per horizontaliai pakraséiuose apéiltintas grindis ant grunto® 0.00
4.3 - per vertikaliai pakrasivose apsiltintas grindis ant grunto® 0.00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakragéivose apéiltintas grindis ant grunto® 0.00
4.5 - per sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu® 0.00
4.6 - per grindis virg vedinamu pogrindZiy® 0.00
4.7 - per grindis virs nesildomy vadinamuy risiy* 10.82
5. Silumes nuastoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas 38.36
skaidrias atitvaras®
. Silumos nuostoliai per pastato isorines duris ir vartus, nejskaitant nuostaliy 1.78
del dury varstymo®
7. Silumas nuosioliai per pastalo ilginius Siluminius titelius® 24.82
B. Silumos nuostoliai dél pastato vadinimo® 25.08
g, Silumos nuostoliai dél virgnormines iZores oro infiltracijos” 0.18
10.  Silumos pritekejimai i$ iSares pastato (jo dalies) &ildymao laikotarpiu 46.95
1. Vidiniai Silumos isiskyrimai pastato (jo dalies) Sildyma laiketarpiu 41.68
12, Silumos nuostolial, kuriuos pastato ijo dalies) Sildymo laikotarpiu 72.83
kompensuoja Silumos pritekejimai is isorés ir vidiniai ilumaos igsiskyrimai
13. Sumines elekiros energijos sanaudos pastate 2055
14. Elekiros energijos sanaudes patalpy apévietimui 4.05
15.  Siluminés energijos sanaudos karstam vandeniui ruo&ti 85.54
16. Silumings energijos sanaudos pastatui Zildyti 267.05
17, Silumings energijos sanaudos pastatui veésinti 0.00

" &iluminés energijos, sunaudotos pastatui &ildyti, nuostoliai.
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Pastato {jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0590-00280

Eil. Priemones pastato (jo dalies) energiniam Siluminés energijos Silumings energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima dalis nuo dabartiniu
sutaupyti pastato metu pastato

{jo dalies) Sildome tjo dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame  energijos kiekio, kurig
meire per metus, galima sutaupyti
[diegus priemong, idiegus priemone
KW hi{m2 metai)

1. Pastato sieny apiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo 112,73 0.42
koeficientas atitikty reikalavimus C klaseés pastatui

2. Pastato stogy apéiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo 24.29 0.09
keeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

3. Pastalo perdangy. kurios ribojasi su isore, apgillinimas, kad visy 1.76 0.01
perdangy, kurios ribojasi su iSore, gilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

4. Pastato grindy ant grunto apéiltinimas, kad ju $ilumos 5.81 0.02
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

5. Horizontaliai pakrasgciuose apSiltinty grindy ant grunte 0.00 0.00
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klaseés pastatui

6. Vertikaliai pakra&€ivose apsiltinty grindy ant grunto apgiltinimas, 0.00 0.00
kad jy silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klaseés pastatui

7. Vertikaliai ir horizontalial pakradtiuose apsiltinty grindy ant 0.00 000
grunto apéiltinimas, kad jy ilumos perdavimo koeficientas
atitikiy reikalavimus C klasés pastatui

8. Sildomao riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apéiltinimas, 0.00 0.00
kad jy ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

9.  Grindy virs vadinamuy pogrindziy apdiltinimas, kad jy &ilumos 0.00 0.00
perdavimo koeficientas atilikiy reikalavimus C klasés pastatui

10 Grindy virs nesildemuy vedinarmuy risiy apsiltinimas, kad jy G.19 0.0z
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
pastatui

11, Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C 11.00 0.04

klases pastatui

12. Pastato iforiniy j&jimo dury keitimas | durimis, atitinkanciomis 0.75 .00
reikalavimus C klasés pastatui

13. Pastato karito buitinio vandens rucéimo sistemos 22 46 0.08
rekonstravimas, kad &ilumings energijos sanaudos karstam
vandeniui ruogti atitikly reikalavimus C klasés pastatui

14, Energijos sanaudy Sildymui sulaupymas, jei pastato Sildymao 5.95 0.02
sistema boty jrengla pagal reikalavimus C klasés pastatui
15, Minimalus giluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, Jeigu 175.37 0,65
pastatas atilikty © energinio naudingumo klase ir 3-:: £ Eu- oo
sistema atitkty reikalavimus C klasés pastatui rj, ___',‘,"-_p,::
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